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Verklaring conform norm 
Rendement warmteterugwinapparaat 

t.b.v. berekeningen NEN 8088 / NEN 7120 
Energieprestatie voor woningen en woongebouwen  

 -bepalingsmethode- 
 

 

Door TNO is in opdracht van Ventilair Group Nederland B.V. het rendement vastge-

steld volgens de norm NEN 5138-2004 Warmteterugwinning in gebouwen -Rende-

mentsbepaling WTA voor individuele ventilatiesystemen. 

 

fabrikaat/merk : Comair 

type :  HRUC-Plus 3 V 

serienr. :    05 17 0223, 51082918 

bouwjaar :  2017 

qv-lucht_max : 325 m³/h 

qv-lucht_nom : 195 m³/h (60% van qv-lucht_max) 
 

WTW  :  93,3 % 
 

Pel;vent  :  37,0 W  (elektrisch vermogen) gemeten bij:  

 U=230,2V; I=0,36A; cos=0,45 
 

  Pel :  43,4 W (elektrisch vermogen inclusief  

vorstbeveiliging volgens  
vorstbeveiligingsregime 1) 

 
Datum: 17 juli 2018 

Plaats: Delft 
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